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Con la finalidad de ahorrar y disminuir perdidas del agua, evitar accidentes de 
trabajo y de optimizar los procesos de distribución de agua potable en la Junta de 
Agua de Sumak Yaku - Araque se ha automatizado el bombeo y se desarrolla un 
HMI para monitorea desde la oficina central el funcionamiento de este, para tomar 
las decisiones pertinentes en caso de presentarse anomalías. 
El sistema de bombeo de Sumak Yaku tiene 3 zonas, cada zona está ubicada a 
una distancia de 500mtrs aproximadamente y a una altura de 100mtrs entre 
zonas. La dos primeras zonas poseen motores de bombeo, las cuales son 
encargadas de enviar de la zona 1 a la zona 2 y de la zona2 a las zona 3 donde 
existen tanques de reserva llamados Gemelos de donde distribuyen el agua a 
mas de 9 comunidades por gravedad. 
La automatización del bombeo se logro gracias a un PLC LOGO!, la cual es la 
encargada de realizar un sistema de control ON-OFF y a la vez detectar fallas con 
los respectivos sensores instalados en el sistema de bombeo Suma Yaku. 
Para la instalación de los sensores de nivel, se diseño un sostenedor de sensores 
debido a la delicadeza de los tanques de reserva. 
La finalidad principal de este proyecto es ayudar a todas las economías 
comunitarias que no estén al alcance tecnológico, y con el inicio de este proyecto 
estaremos ayudando a 2270 socios, utilizando una media de 4 personas por 






In order to save and reduce waste water, prevent accidents of work and optimize 
the process of drinking water distribution in The “Junta de Agua de  Sumak Yaku” 
– Araque, in this place has been automated  the pumping and develops an HMI for 
monitoring from the main office the operation of it, and to make the necessary 
decisions in case of anomalies 
The pumping system of Sumak Yaku has 3 areas; each area is located at a 
distance of 500 meters approximately and 100 meters of height between areas. 
The first two areas have pumping engines, which are responsible for sending from 
the area 1 to area 2 and from the area 2 to area 3, where exist reserve tanks 
called Twins where they distribute the water from to more than 9 communities for 
gravity. 
The automation of pumping was achieved with a PLC LOGO!, which is responsible 
to performing a control system ON-OFF and  detect faults with the respective 
sensors installed in the pumping system of Sumak Yaku. 
We designed a sensor holder to install the level sensor due to the sensitivity of the 
reserve tanks. 
The main purpose of this project is to help all community economies that do not 
have technology accessible, and with this project will be helping to 2,270 members 
of communities, using an average of 4 people per members, giving a total of 9,080 







Con la finalidad de disminuir riesgos de trabajo y ahorro del líquido vital agua se 
ha elaborado este proyecto, que se detallan en los siguientes capítulos a 
detallarse. 
En el primer capítulo se trataran los conceptos y partes que conlleva a una 
automatización industrial general. 
 
En el segundo capítulo se indica todas las partes físicas y geográficas 
pertenecientes al sistema de bombeo de la Junta Administradora  de Agua 
Potable “Sumak Yaku” 
 
El tercer capítulo se basa en la selección de los implementos necesarios como: 
microcomputadora (PLC), sensores industriales y la forma más segura de 
comunicarse entre las dos zonas de bombeo 
 
El cuarto capítulo se basa en  el diseño general que servirá para automatizar todo 
el sistema de la red principal del sistema de bombeo. 
  
El quinto capítulo se basa a la programación para la interface HMI que servirá 
para monitorear la red principal de bombeo.  
 
El sexto capítulo se basa en la instalación realizada en el sistema de bombeo de 
la Junta Administradora de Agua Potable “Sumak Yaku”  
 





LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
1.1 LA AUTOMATIZACIÓN 
 
1.1.1. CONCEPTO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
La palabra automatización proviene de la palabra griega antigua auto = 
guiado por uno mismo, donde la automatización industrial es el uso de 
sistemas o elementos computarizados para poder controlar maquinarias 
o equipos que se encuentran dentro de en un proceso industrial, 
sustituyendo a operadores humanos y logrando así, ubicarlos en áreas 
de menor riesgo para su salud. 
 
1.1.2. HISTORIA DE LA AUTOMATIZACIÓN 
Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en 
otra forma que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar 
un peso pesado con sistema de poleas o con una palanca. 
Posteriormente las máquinas fueron capaces de sustituir formas 
naturales de energía renovable, tales como el viento, mareas, o un flujo 
de agua por energía humana. 
Los botes a vela sustituyeron a los botes de remos. Todavía después, 
algunas formas de automatización fueron controlados por mecanismos 
de relojería o dispositivos similares utilizando algunas formas de 
fuentes de poder artificiales -algún resorte, un flujo canalizado de agua 
o vapor para producir acciones simples y repetitivas, tal como figuras en 
movimiento, creación de música, o juegos. Dichos dispositivos 
caracterizaban a figuras humanas, fueron conocidos como autómatas y 
datan posiblemente desde 300 AC. 
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En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjetas perforadas 
fue dada a Joseph Marie Jacquard, quien revolucionó la industria del 
textil. 
La parte más visible de la automatización actual puede ser la robótica 
industrial. Algunas ventajas son repetitividad, control de calidad más 
estrecho, mayor eficiencia, integración con sistemas empresariales, 
incremento de productividad y reducción de trabajo. Algunas 
desventajas son requerimientos de un gran capital, decremento severo 
en la flexibilidad, y un incremento en la dependencia del mantenimiento 
y reparación. 
Para mediados del siglo 20, la automatización había existido por 
muchos años en una escala pequeña, utilizando mecanismos simples 
para automatizar tareas sencillas de manufactura. Sin embargo el 
concepto solamente llego a ser realmente práctico con la adición (y 
evolución) de las computadoras digitales, cuya flexibilidad permitió 
manejar cualquier clase de tarea. Las computadoras digitales con la 
combinación requerida de velocidad, poder de computo, precio y 
tamaño empezaron a aparecer en la década de 1960s. Antes de ese 
tiempo, las computadoras industriales eran exclusivamente 
computadoras analógicas y computadoras híbridas. Desde entonces las 
computadoras digitales tomaron el control de la mayoría de las tareas 
simples, repetitivas, tareas semiespecializadas y especializadas, con 
algunas excepciones notables en la producción e inspección de 
alimentos. Como un famoso dicho anónimo dice, "para muchas y muy 
cambiantes tareas, es difícil remplazar al ser humano, quienes son 
fácilmente vueltos a entrenar dentro de un amplio rango de tareas, más 
aún, son producidos a bajo costo por personal sin entrenamiento." 
1.2 AUTÓMATAS PROGRAMABLES INDUSTRIALES 
 
1.2.1. LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
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Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales se 
venía haciendo de forma cableada por medio de contactores y relés. Al 
operario que se encontraba a cargo de este tipo de instalaciones, se le 
exigía tener  altos conocimientos técnicos para poder realizarlas y 
posteriormente mantenerlas.  Además cualquier variación en el proceso 
suponía modificar físicamente gran parte de las conexiones de los 
montajes, siendo necesario para ello un gran esfuerzo técnico y un 
mayor desembolso económico.  
En la actualidad no se puede entender un proceso complejo de alto 
nivel  desarrollado por técnicas cableadas. El ordenador y los 
autómatas programables ha intervenido de forma considerable para que 
este tipo de instalaciones se hayan visto sustituidas por otras 
controladas de forma programada 
El Autómata Programable Industrial (API) nació como solución al control 
de circuitos complejos de automatización, entonces se puede decir que 
un autómata programable es un dispositivo electrónico destinado a 
controlar las operaciones de cualquier proceso de producción, donde se 
conectan captadores (finales de carrera, pulsadores, etc.) a su entrada 
y los actuadores (bobinas de contactores, receptores, etc.) a su salida. 
 
 





1.2.2. MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA DE UN AUTÓMATA 
 
1.2.2.1. Módulo de Entrada 
 
Son los que permiten comunicar el autómata con el proceso que 
está controlando y con el operador. Los módulos de entrada 
pueden ser: Entradas Digitales y/o Analógicas 
 
1.2.2.1.1. Entradas Digitales 
 
Entrada Digital permite conectar el autómata a captadores tipo 0 
o 1 (todo o nada), en los que se da una información cualitativa y 
no cuantitativa. Los módulos de entrada digitales trabajan con 
señales de tensión, por ejemplo en la mayoría de los autómatas 
son de 24v.   
 
Se interpreta como un "1" si la entrada es de 24V y cuando 
llegan 0 V se interpreta como un "0". Los niveles de tensión 
estándar para los autómatas son: libres de tensión, 24Vcc/ca (el 
más común), 48Vcc/ca, 110Vcc/ca, 220Vca, el hecho que sean 
de más de 24V se debe a la longitud que suelen tener los cables 
hasta el captador, ya que pueden provocar ruido, con esto se 
asegura que la señal llegue con mayor nitidez a la entrada. 
 
1.2.2.1.2. Entradas Analógicas 
 
Las Entradas Analógicas permiten que los autómatas 
programables trabajen con accionadores de mando analógico y 
lean señales de este tipo como pueden ser la (temperatura, la 
presión o el caudal), es decir, admiten una tensión (o una 
corriente) variable y que este valor se convierta en una variable 




Lo que realiza es una conversión A/D (analógico/digital), puesto 
que el autómata solo trabaja con señales digitales. 
Esta conversión se realiza con una precisión o resolución 
determinada (número de bits: 8 -10 bits) y cada cierto intervalo 
de tiempo (periodo de muestreo).   
 
Es decir, la magnitud analógica se convierte en un número que 
se deposita en una variable interna (tipo palabra) del autómata.   
 
La entrada analógica puede leer tensión o intensidad en unos 
rangos de 0 a 10 V,  -10 a 10 V,  -20 a 20mA, 0 a 20mA o 4 a 
20mA.  
 
1.2.2.2. Módulo de salida 
 
El modulo de salidas del autómata es el encargado de activar y 
desactivar los actuadores (bobinas de contactores, lámparas, 
motores pequeños, etc).  
 
La información enviada por las entradas a la CPU, una vez 
procesada, se envía al módulo de salidas para que estas sean 




Fig. 1.2 – Estructura de un controlador lógico programable 
 
1.2.2.3. Funcionamiento de la CPU 
 
Al comenzar el ciclo, la CPU lee el estado de las entradas. A 
continuación ejecuta la aplicación empleando el último estado 
leído. Una vez completado el programa, la CPU ejecuta tareas 
internas de diagnóstico y comunicación. Al final del ciclo se 
actualizan las salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño del 
programa, del número de E/S y de la cantidad de comunicación 
requerida. 
Las ventajas en el uso del PLC comparado con sistemas basados 
en relé o sistemas electromecánicos son: 
 
a) Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de 
un tablero o de un circuito impreso de un sistema electrónico, 
mediante un programa que corre en un PLC.  
b) Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a 














c) Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la 
operación del sistema.  
d) Confiabilidad: Debido a que el sistema operativo es muy 
preciso. 
e) Espacio: Por el ahorro del cableado el espacio disminuye 
f) Estandarización: Existen estándares y normas para los 
PLC’s 
 
1.2.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS 
 
Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación 
entre el usuario, sea programador u operario de la máquina o proceso 
donde se encuentre el PLC y el PLC. La interacción que tiene el usuario 
con el PLC la puede realizar por medio de la utilización de un cargador 
de programa también reconocida como consola de programación o por 
medio de un PC.  
 
En procesos grandes o en ambientes industriales el PLC recibe el 
nombre también de API (Autómata Programable Industrial) y utiliza 
como interface para el usuario pantallas de plasma, pantallas de 
contacto (touchscreen) o sistemas SCADA (sistemas para la 
adquisición de datos, supervisión, monitoreo y control de los procesos). 
 
1.2.3.1. Clasificación de los lenguajes de programación 
Los lenguajes de programación para PLC son de dos tipos, 
visuales y escritos. Los visuales admiten estructurar el programa 
por medio de símbolos gráficos, similares a los que se han venido 
utilizando para describir los sistemas de automatización, planos 
esquemáticos y diagramas de bloques. Los escritos son listados 




Los programadores de PLC poseen formación en múltiples 
disciplinas y esto determina que exista diversidad de lenguajes. 
Los programadores de aplicaciones familiarizados con el área 
industrial prefieren lenguajes visuales, por su parte quienes tienen 
formación en electrónica e informática optan, inicialmente por los 
lenguajes escritos. 
 
a. Literales o Escritos:  
 Lista de instrucciones (IL). 
 Texto estructurado (ST). 
 
b. Visuales o Gráficos:  
 Diagrama de contactos (LD). 
 Diagrama de bloques funcionales (FBD) 
 Lenguaje Grafcet O Secuencial Function Chart (Sfc) 
 
LISTA DE INSTRUCCIONES 
(IL) 
 













LENGUAJE GRAFCET O Secuencial Function Chart (SFC) 
 
 
Fig. 1.3. - clasificación de los lenguajes de programación 
FUENTE: http://isa.uniovi.es/genia/spanish/inv/iec1131.htm 
 
a) El Diagrama de contactos (LD): tiene sus orígenes en los 
Estados Unidos. Está basado en la presentación gráfica de la 
lógica de relés.  
 
b) Lista de Instrucciones (IL):  Es el modelo de lenguaje 
ensamblador basado un acumulador simple; procede del 
alemán Anweisungliste, AWL. 
 
c) Diagramas de Bloques Funcionales (FBD):  Es muy común 
en aplicaciones que implican flujo de información o datos entre 
componentes de control. Las funciones y bloques funcionales 
aparecen como circuitos integrados y es ampliamente utilizado 
en Europa. El lenguaje  
 
d) Texto estructurado (ST):  Es un lenguaje de alto nivel con 
orígenes en el Ada, Pascal y ´C´; puede ser utilizado para 
codificar expresiones complejas e instrucciones anidadas; este 
lenguaje dispone de estructuras para bucles (REPEAT-UNTIL; 
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WHILE-DO), ejecución condicional (IF-THEN-ELSE; CASE), 
funciones (SQRT, SIN, etc.). 
 
e) Lenguaje Grafcet o Secuencial Function Chart (FSC): Es un 
método gráfico que permite representar los automatismos 
secuenciales describiendo gráficamente la evolución del 
automatismo y los diferentes comportamientos de este 
1.2.3.2. Elección del lenguaje de programación 
La elección del lenguaje de programación depende de: 
 Los conocimientos del programador,  
 El problema a tratar,  
 El nivel de descripción del proceso, 
 La estructura del sistema de control, 
 La coordinación con otras personas o departamentos. 
 
Los cuatros lenguajes están interrelacionados y permiten su 
empleo para resolver conjuntamente un problema común según la 
experiencia del usuario 
 
1.3 SENSORES Y ACTUADORES 
 
Los sensores y actuadores son los dispositivos del sistema de medida y 
control que interactúan con el sistema físico que se pretende estudiar o 
controlar: los primeros permiten la toma de medidas de las distintas 
magnitudes físicas que se van a analizar; mientras que los actuadores 




Para  que  un  sistema  electrónico  de  control  pueda  controlar un  
proceso  o  producto  es  necesario  que  reciba información  de  la  
11 
 
evolución  de  determinadas variables  físicas del  mismo,  que  en  su  
mayoría  no  son eléctricas  (temperatura,  presión,  nivel,  fuerza,  
posición, velocidad, desplazamiento, etc.) 
 
Los  dispositivos  que  realizan  esta  función  reciben  diversos 
nombres:  captador,  detector,  transductor,  transmisor, sonda y 
sensor. 
 
No existe una única definición para los sensores, pero se puede decir 
que es un dispositivo  que  tiene  algún  parámetro  que  es  función  
del valor de una determinada variable física del medio en el cual está 
situado, es decir convierten una señal  física no  eléctrica  en otra 
eléctrica que, en algunos de sus parámetros (nivel de tensión,  nivel  de  
corriente,  frecuencia, entre otros) contiene  la información 
correspondiente a la primera. 
 
1.3.1.1. Utilización de los sensores 
 
En un campo resumido, estos sensores sirven para: 
 











 Entre otros analógicos 
 





















Un ACTUADOR es un dispositivo capaz de general una fuerza a partir 
del líquido, energía eléctrica y de gas, es decir cuya función es 
proporcionar fuerza para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. La 
fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: 
Presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica (motor 
eléctrico o solenoide).  
 
1.3.2.1. Clasificación de los actuadores. 
 
Dependiendo del origen de la fuerza el actuador se denomina 
mecánico a neumático, hidráulico y eléctrico 
 
 1.3.2.1.1. Actuador Eléctrico 
 
Los actuadores son los dispositivos encargados de efectuar 
acciones físicas ordenadas por algún sistema de control. Esta 
acción física puede ser un movimiento lineal o un movimiento 
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circular según sea el caso. Se le da el nombre de actuadores 
eléctricos cuando se usa la energía eléctrica para que se  
ejecuten sus movimientos. 
 
Los actuadores eléctricos se utilizan para robots de tamaño 
mediano, pues éstos no requieren de tanta velocidad ni 
potencia como los robots diseñados para funcionar con 
actuadores hidráulicos. Los robots que usan la energía 
eléctrica se caracterizan por una mayor exactitud y 
repetitividad 
 
 1.3.2.1.2. Actuadores Mecánicos 
 
Los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman 
el movimiento rotativo a la entrada, en un movimiento lineal en 
la salida. Los actuadores mecánicos aplicables para los 
campos donde se requiera movimientos lineales tales como: 
elevación, traslación y posicionamiento lineal.Algunas de las 
ventajas que nos ofrecen los actuadores mecánicos son: Alta 
fiabilidad, simplicidad de utilización, mínima manutención, 
seguridad y precisión de posicionamiento; irreversibilidad 
según el modelo de aplicación, sincronismo de movimiento 
 
1.3.2.1.2.1. Tipos de actuadores Mecánicos 
 
 1.3.2.1.2.1.1. Actuadores Hidráulicos 
 
Los actuadores hidráulicos son los que han de 
utilizar un fluido a presión, generalmente un tipo 
de aceite, para que el robot pueda movilizar sus 
mecanismos. Los actuadores hidráulicos se 
utiliza para robots grandes, los cuales presentan 




 1.3.2.1.2.1.2. Actuadores Neumáticos 
 
Solo resta hablar de aquellos robots que se 
valen de los actuadores neumáticos para realizar 
sus funciones. En los actuadores neumáticos se 
comprime el aire abastecido por un compresor, 
el cual viaja a través de mangueras. Los robots 
pequeños están diseñados para funcionar por 
medio de actuadores neumáticos. 
 
1.4 EL HMI 
 
Las interfaces Hombre-Máquina (HMI), son comúnmente empleadas para 
comunicarse con los PLCs y otras computadoras, para labores tales como 
introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles automáticos o 
respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio que monitorea y 
controla estas interfaces son conocidos como ingenieros de estación o 











El sistema de bombeo de agua potable “Sumak Yaku” se encuentra ubicado 
en la comunidad de Araque cerca del Lago San Pablo, perteneciente a la 
ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura a una altura de 2719 m.s.n.m. 
 
Fig. 2.1.- Ubicación geográfica de la estación de bombeo 
 
El sistema de bombeo está compuesto por dos grupos de bombas de agua, 
cada uno con sus respectivos motores ubicados en diferentes zonas. 
En la primera zona ubicado a ½km del Lago San Pablo, se encuentra los dos 
primeros motores de bombeo, cada uno tiene una potencia 300hp, las cuales 
Ubicación de la estación 
de bombeo Sumak Yaku 
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son las encargadas de bombear desde la vertiente principal que tiene una 
capacidad de 72,2 m3 hacia la zona dos. 
 
Fig. 2.2.- Estación de bombeo de la zona 1 
 
La segunda zona se encuentra ubicado a ½km por encima de la zona uno, en 
la cual se encuentra los siguientes dos motores de bombeo, cada uno tiene 
una potencia de 90hp, las cuales son las encargadas de bombear desde el 
tanque de reserva de 300m3 hacia la zona tres. Además existe otro tanque de 
300m3 la cual alimenta al tanque de la cual se bombea. 
 





Fig. 2.4.- Tanque de reserva, zona 2 
 
La tercera zona de igual manera se encuentra ubicada a 500m 
aproximadamente por encima de la segunda zona, en la cual se encuentran 
dos tanques de reservas llamados gemelos, cada tanque tiene una capacidad 
de 300m3. 
 
Fig. 2.5.- Zona 3, tanques gemelos 
 
La oficina central, lugar donde los socios realizan sus pagos y reclamos, se 
encuentra en la comunidad La Compañía de la ciudad de Otavalo y esta a 
una distancia aproximada de 5km del sistema de bombeo, que es el lugar 







Fig. 2.6.- Oficina central de Junta Administradora de Agua Potable Sumak 
Yaku 
 
2.2. DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE BOMBEO 
 
Para iniciar el trabajo de bombeo, el personal encargado en la zona 1 debe 
verificar que el agua en la piscina este totalmente llena, seguido el se 
comunica con el personal de la zona 2 para indicar que se va a iniciar el 
bombeo, en el caso de que haya agua en el reservorio de la zona 2, el 
personal de esta localidad inicia el bombeo. 
 
El tablero de control de la zona 1 indicada en la Fig. 2.7 es el encargado de 
energizar y encender los motores para el bombeo respectivo hacia la zona 2, 





Fig. 2.7.- Tablero principal de control, bomba-zona1 
 
El caudal que se bombea hacia la zona 2 por la bomba ubicada en la zona 1 
es de 83,3 litros por segundo. 
 
Antes de iniciar el bombeo desde la zona 1, se debe esperar la autorización 
del personal de la zona 2 para iniciar el trabajo, la persona de la zona 1 debe 
estar atento al nivel de agua de la piscina, de la misma manera el personal de 
la zona 2 deberá ver qué el nivel de agua del tanque sea lo suficientemente 
necesario para iniciar el arranque hacia la zona 3, en esta zona 2 existe un 





Fig. 2.8.- Tablero principal de control, bomba-zona 2 
 
Tanto el personal de la zona 1 como el de la zona 2, debe estar atento al nivel 
del agua para así apagar los motores. 
 
2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 
 
La Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) SumakYaku de Imbabura 
está conformada y administrada por un representante electo por las 
comunidades de: La Compañía y Compañía Alto, Araque, Agato, Arias Uku, 
Quinchuqui, Yaku Pata y Camuendo; y con el objetivo de distribuir 
equitativamente y brindar líquido vital apto para consumo humano, del cual 
aproximadamente 2270 son socios-usuarios pertenecientes a esta JAAP. Esta 
fuente mayor a su vez se abastece de otras captaciones  pequeñas ubicadas 
cerca de la misma,  una vez acumulada permite que la Yaku Mama/ agua 
pueda llegar hasta la comunidad alta de San Juan de Ilumán e incluso partes 
de las comunidades de Antonio Ante, logrando cubrir comunidades del Cantón 
Otavalo y Antonio Ante, teniendo así un aproximado de 10000 consumidores 




El principal problema nace en la coordinación de bombeo de las 2 primeras 
zonas, debido a que el bombeo lo realizan a partir de las 5 a.m necesitan que los 
operadores simultáneamente estén presentes en las dos zonas (1 y 2), la razón 
de iniciar el bombear a esta hora es debido a que está próximo a amanecer y el 
personal podrá mirar mejor los niveles de agua y los caminos a recorrer, de igual 
manera se requiere que los usuarios tengan agua en sus casas al momento de 
levantarse en la mañana. Adicionalmente otro problema es que la fuerza de 
absorción  de la bomba no se encuentra controlada ya que puede llegar a 
bombear arena si el personal de la zona 1 no está atento con el volumen del agua 
de la vertiente que llega a terminarse.  
 
Con respecto a la zona 2, el personal encargado debe estar pendiente a que haya 
iniciado el bombeo de la zona 1 y de la misma manera debe estar en constante 
comunicación para dar a conocer que se llenó el tanque de la zona 2 y así evitar 
que se derrame el agua en estos, lo que significa pérdida de grandes sumas de 
dinero. Además debe estar atento al volumen de agua en los tanques de la zona 
en cuestión (zona 2) de manera que no se produzca el bombeo en vacío y ahorrar 
energía eléctrica. 
 
Para conocer el estado de todo el sistema principal de bombeo como: el estado 
de los motores, de los tanques de reserva, de las tuberías, verificación de fugas 
de agua entre otros existentes en esta red principal, conllevaría a largas 
caminatas debido a las distancias existentes entre cada una de las zonas y la 
oficina central. Sin embargo es necesario conocer el estado general del sistema 
de bombeo para poder ejercer un control adecuado sobre el mismo, ya que está 
formado de equipos que necesitan el chequeo diario para un buen funcionamiento 
y así aumentar la vida útil de estos así como las ganancias de la organización 
comunitaria. Las ganancias dependen del ahorro del recurso del agua,  lo que a 




2.4. ELEMENTOS A CONTROLAR 
 
a. Motor de la zona 1 
b. Motor de la zona 2 
 
2.5. VARIABLES A MONITOREAR 
 
a. Nivel de la piscina ubicada en la zona 1 
b. Nivel del tanque de la zona 2 
c. Nivel del tanque de la zona 3 
d. Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 2 
e. Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 3 
f. Fallas térmicas de los motores de la zona 1 
g. Fallas térmicas de los motores de la zona 2 
h. Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 1 a la zona 2 
i. Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 2 a la zona 3 
j. Número de horas de operación de los motores de la zona 1 y zona 2 
 
2.6. VARIABLES NECESARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN EN LA 
ZONA 1 Y ZONA 2 
Las variables necesarias para una excelente programación se detallan a 
continuación en las siguientes tablas. 
Entradas Digitales Salidas Digitales 
Número Descripción Número Descripción 
1 Niveles bajos piscina 
zona 1 
1 On Motor 1 
2 Niveles altos piscina 
zona 1 
2 On Motor 2 
3 Niveles bajos tanque 
Cushcagua zona 2 
3 Selector Motor 1 
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4 Niveles altos tanque 
Cushcagua zona 2 
4 Selector Motor 2 
5 Señal de inicio OK 5 Off Motor 1 
6 Off Sistema Completo 
desde Oficina 
6 Off Motor 2 
7 Falla Térmica Motor 1  7 Falla Sistema de 
Comunicación 
8 Falla Térmica Motor 2 8 Falla Zona 1 
9 ON Motores 1 y 2  
Zona 1 
9 Envió Bit de Inicio 
Bombeo 
10 Mantenimiento Motor 1 10 Nivel Alto Piscina 
11 Mantenimiento Motor 2 11 Nivel Bajo Piscina 
12 Automático/Manual 12 ON Motores 1 y 2  
Zona 1 
13 Nuevo Bombeo  
Conclusión: Se necesita un PLC 
de 16 entradas y 12 salidas 
digitales. 
14 Falla zona 2 
15 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
16 Problemas 
solucionados 
Tabla 2.1. Señales de zona 1 
Entradas Digitales Salidas Digitales 
Número Descripción Número Descripción 
1 Niveles bajos tanque 
Cushcagua zona 2 
1 On Motores Cushcagua 
2 Niveles altos tanque 
Cushcagua zona 2 
2 Off Motores Cushcagua 
3 Niveles bajos tanque 
Gemelos Zona 3 
3 Falla Zona 2 
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4 Niveles altos tanque 
Gemelos zona 3 
4 Falla Sistema de 
Comunicación 
5 Bit de inicio de Zona 1 5 Aux Salida 1 
6 Falla de Tuberías 6 Envió Señal de inicio a 
Zona 1 
7 Aux1 7 Nivel Bajo 
8 Off Sistema Completo 
desde Oficina 
8 Nivel Bajo – Bajo 
9 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
9 Nivel Alto 
10 ON Motores 1 y 2 Zona 
1 
10 Nivel Alto-Alto 
11 Automático/Manual 11 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
12 Falla Zona 1 12 Aux Salida 2 
13 Falla Térmica Motores 
Cushcagua 
 
Conclusión: Se necesita un PLC 




15 Aux 2 
16 Aux 3 
Tabla 2.2. Señales de zona 2 
Esta tabla a la vez muestras las entradas y salidas que se conectaran al PLC, 








2.7. DISEÑO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 
 
Fig. 2.9. Funcionamiento preliminar del sistema de automatización 
El cerebro del sistema de automatización serán un microcomputador ( ) 
también conocido como PLC, estos son los encargados de comandar y captar 
todas las señales provenientes de los sensores de niveles y otras señales 
necesarias para la automatización que en los capítulos siguientes se 
detallarán. 
Como podemos observar en la Fig. 2.9. se instalaran dos PLC’s, cada una en 
las zonas que tienen los motores de bombeo, y el dispositivo encargado de 
dar la señal inalámbricamente de zona en zona son elaborados por un 
compañero de trabajo quien es responsable del funcionamiento del sistema 
de comunicación. 
De la misma manera todo el sistema principal de bombeo se desarrollara en 
el programa de Labview que la universidad Técnica del Norte posee la 
licencia. Es decir que se representara mediante gráficos dinámicos el sistema 




Con respecto a la disponibilidad de energía eléctrica no existe ningún 
problema, ya que la distribución es estable a un voltaje de 220Volt. Lo que 









SELECCIÓN DE IMPLEMENTOS, 
MICROCOMPUTADORA (PLC), SENSORES Y SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN 
3.1. SELECCIÓN DE SENSORES 
 
Las características principales de control de los motores de las estaciones 1 
y 2 son de tipo on/off; por esta razón  los sensores a seleccionar deben ser  
digitales, ya que estos serán robustos, fiables y económicos. 
En la Estación 1 el sensor de boya es considerado como el más idóneo a 
utilizar  (ver Fig. 3.1.) debido a que esta vertiente se almacena en una 
piscina que se encuentra al aire libre donde no hay presión de compresión y 
además la altura máxima de sumergimiento es de 80cm, características ver 
Anexo A. 
 
Fig. 3.1. Boya flotante.  
Fuente: www.preciolandia.com/ar/ 
Sensor cuyas características se detallan en el Anexo A. 
Las similitudes existentes entre la  estación 2 y 3 son las siguientes: Cada 
uno cuentan con 2 tanques de reserva de concreto de hasta 3 metros de 
altura y son destinado para el consumo humano. Por esta razón el sensor 
seleccionado debe ser fácil de introducir en el agua sin dañar la calidad y la 
inocuidad del líquido vital para de esta manera garantizar su confiabilidad. 
Debido a que en estos tanques existe mucha se busco otro tipo de sensor, la 
cual tenga la posibilidad de ser fácil de instalar evitando de alguna manera la 
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turbulencia del agua existente. En la siguiente figura (ver Fig. 3.2) y tabla 
(Tabla 3.3)  observamos algunos ejemplos de sensores de plástico que 
mantienen un nivel alto de confiabilidad y que pueden ser adquiridos 
fácilmente en Ecuador y son fáciles de instalar. 
 

















El sensor que presenta mayor confiabilidad por sus características idóneas  
para implementarlo en el presente proyecto es el modelo M8700 de la 
empresa MADISON (Ver Anexo B); debido a que se adapta a las 
necesidades requeridas, envían señales digitales y son de plástico, lo cual lo 
hace sumamente propicio para el uso en el agua, de igual manera no hay 
preocupaciones de sobre presión dentro de los tanques de reserva ya que 
tiene un área muy grande, y el peso del agua a soportar por estar 
sumergidos se depreciara ya que se desarrollara un sujetador de sensor que 
se explica en el capítulo 4. No es recomendable poner el sensor de boya 
flotante, porque dentro del tanque existe la posibilidad de enredarse con las 
gradas del tanque por las turbulencias existentes, además en nuestro país 
no hay un sensor de boya con cable de más de 3 metros sumergibles para el 
nivel alto y máximo deseado. Para lo cual se ha utilizado dos tipos de 
sensores, como ya hemos explicado un tipo para la zona 1 y otro tipo de 
sensores para los tanques de reserva de la zona 2 y 3 
 
3.2. SELECCIÓN PLC 
 
Una vez identificadas las características  indispensables con respecto al 
funcionamiento del sistema de bombeo de la Junta de Agua “Sumak Yaku”, 
se establece que el control a implementarse será de tipo ON/OFF, lo cual 
conlleva a la utilización de un PLC de gama baja, confiable y estable (Ver 
Anexo C). 
La razón por la cual se utiliza un PLC LOGO es por las siguientes 
características: 
- EL tamaño, permiten ser alojados en cualquier caja con riel DIN 
normalizado. Por lo tanto son ideales para solucionar pequeños 
problemas de automatismos en instalaciones donde un autómata puede 
parecer un exceso.  
- Todos los modelos de LOGO! permiten ser conectados a un PC con un 
cable especial que distribuye la propia Siemens las cuales sirven para 
30 
 
transmitir el programa al PLC, además el costo del cable es de precio 
económico. 
- La programación se lo realiza de forma gráfica con compuertas lógicas u 
a la vez en lenguaje Lader. 
- Existen 3 modos de funcionamiento:  
 Modo programación - Para elaborar el programa  
 Modo RUN - Para poner en marcha el Logo!  
 Modo parametrización - Para modificar los parámetros de algunas de 
las funciones, tiempo, computo, relojes, etc. 
- El software de programación tiene la opción de simulación, la cual ayuda 
al programador 
- Es fácil de adquirir en Ecuador. 
- Tiene su propia fuente de poder (Ver Anexo D) la cual recomienda 
Siemens utilizar por sus características y  fiabilidad. 
- Las entradas digitales hacia el Logo se las puede realizar dependiendo 
del programador, es decir existen Logos que captan señales digitales de 
0 y 24V DC como de 0 a 120V AC, dependen del modelo a elegir. 
- En caso de necesitar otras características, como entradas análogas, 
salidas análogas, existen expansores fáciles de utilizar y fáciles de 
adquirir. En este caso se vio necesario colocar un expansor de entradas 
digitales LOGO! DM16 24R (Ver Anexo E). 
- Estos PLC son reconocidos mundialmente, y a la vez son económicos 
con respecto a las características que estos brindan. 
El número de entradas y salidas necesarias para la automatización se 
detalló en el capítulo 2, para lo cual se necesita los siguientes implementos 
tanto para la zona 1 y zona 2. 
- Debido a que se va a utilizar un PLC logo de gama baja 12/24RC se 
necesita una fuente de alimentación de 220VAC a 24VDC (ver Anexo 
D), se vio necesario utilizar una fuente de alimentación para protección, 
en el caso de que haya una sobrecarga no dañe al PLC principal donde 
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se encuentra el programa, en caso de daños solo reemplazar la fuente 
ya que esta le protege al PLC principal. 
- De igual manera como el Logo! 12/25RC tiene solo ocho entradas 
digitales y 4 salidas, se vio necesario colocar un expansor LOGO! DM16 
24R (Ver Anexo E) la cual tiene 8 entradas y 8 salidas dando un total de 
16 entradas y 12 salidas, completando de esta manera las variables 
necesarias para la programación tanto de la zona 1 que son 16 
entradas/12 salidas y zona 2 que son 16 entradas y 12 salidas. 
 
3.4. SELECCIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
El sistema de comunicación a utilizarse es realizado por la Srta. Paola Tirira 
la cual pertenece al grupo de trabajo de investigación, y quien es 
responsable del funcionamiento del Sistema. 
El sistema de comunicación tiene las siguientes características: 
- El sistema es inalámbrico 
- Tiene una capacidad necesaria de trasmitir la señal desde las zonas de 
bombeo hasta la oficina central que se halla ubicado a una distancia 
aproximada de 5km. 
-  Las señales que recibe y envía este sistema de comunicación es 
digital, recibe 1 o 0(0 o 5Volt.) para ingreso de señal, y la salidas de 





DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 
 
4.1. DISEÑO DEL SOSTENEDOR DE LOS SENSORES DE NIVEL 
 
Los tanques de reserva y almacenamiento correspondientes a la zona 2 y 3 
como se  detalló anteriormente, su construcción está constituida por bloque y 
cemento. 
 
La administración de Sumak Yaku dio a conocer que no desean que se 
manipule la construcción interna, ya que con alguna perforación grande se 
teme a que esta estructura se destruya, ya que son tanques antiguos de 
hace años atrás. De igual manera se aprobó que si se puede colocar los 
sensores dentro del tanque sin manipulación al tanque e incrementando 
materiales internos.  
 
Tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por la parte 
administrativa, se presenta la alternativa de realizar un sostenedor de 
sensores factibles para instalarlos en las gradas que se encuentras dentro 
de los tanques de reserva de la zona 1 y zona 2, sin dañar su estructura 




Fig. 4.1.  Instalación del sujetador de sensor en las gradas existentes en los 
tanques de reserva de la zona 2 y 3 
La idea principal es colocar los sensores del Anexo B dentro de una tubería 
PVC de desagüe, la cual contenga el diámetro adecuado (ver Fig. 4.1) 
 
Fig. 4.2.  Ubicación del sensor 
La tubería PVC de 150mm tiene una longitud necesaria para colocar los 
sensores de nivel alto y bajo como se detalla en la tabla siguiente. 
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Tabla 4.1. Longitud de tubos 
Por defecto la longitud de los tubos es de 3mtrs, por lo tanto es necesario 
utilizar 1 tubo por zona (ver Fig. 4.2). 
 
Fig. 4.3. Tubería pvc – 150mm (desagüe) – e.1.8 
Fuente: http://www.pvcelsalvador.com/linea2.htm 
La única entrada que existe para los tanques de reserva es por la parte 
superior de este, para descender al interior existen unas escaleras de tubo 
galvanizado en las cuales se pueden acoplar el diseño indicado en la Fig. 
4.3 el cual sostendrá al tubo con el sensor. 
 
Fig. 4.4. Sostenedor del tubo y el sensor de nivel 
35 
 
Vista de ángulos diferentes ver Anexo G. 
 
4.1.1. Partes del sostenedor del tubo y el sensor de nivel 
Las partes del sostenedor son las que se detalla a continuación en 
Anexo H. 
En el anexo I se puede observar el diseño completo, en la cual se encuentra 
los cuatro sensores: nivel bajo, nivel bajo-bajo, nivel alto, nivel alto-alto. 
4.1.2. Materiales Utilizados para el ensamblaje 
Los materiales utilizados por zona son los que se detallan en el 
siguiente cuadro. 
Descripción Numero 
Tubo PVC 150mm 1 
Tubo de agua de ½pulg. 1 
Uniones de ½pulg.  4 
T’s de ½pulg. 5 
Codos de ½pulg. 1 
Collarines de 150mm 2 
Sostenedor del tubo y el sensor de nivel 2 
Tabla 4.2. Materiales utilizados para el ensamblaje 
 
4.2. DISEÑO DEL TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN 
 
Como se ha detallado anteriormente el control a realizarse será de forma 
ON/OFF;  además se llegó a conocer el funcionamiento del tablero de control 
instalado en la zona 1 y 2 de años pasados. Una vez conocedores de los detalles 
se vio necesario y útil acoplar a los botones de encendido y apagado por pulsos 
comandados automáticamente desde el PLC, de igual manera como en los 
mismos tableros nos brindan la señal de encendido, apagado, y fallas de los 
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motores, nos vimos la necesidad de configurar esta señal para que también le 
llegue al PLC. 
4.2.1. Configuración de señales de los tableros de control 
Los tableros de control ya explicados en los capítulos anteriores 
tenían focos de señalización y botones de control como encendido y 
apagado, para mejor comprensión ver la figura siguiente (Fig. 4.4 y 
Fig. 4.5). 
 




Fig. 4.6. Botones y focos del tablero principal de la zona 1 
Con respecto al circuito eléctrico de los botones y focos de los 
tableros, se ha diseñado un acople mixto; tanto para el PLC como 
para el tablero de control como se explica en lo siguiente. 
Antes Después 








Diagrama de encendido motores – botones de control 
  
Fig. 4.7. Diagrama de conexión del antes y despues del tablero 
principal 
 
Se vio necesario captar la señal desde un relé, para que desde este 
pueda enviar la señal al mismo panel de control y a la vez enviar 
digitalmente hacia la oficina central y el PLC quien comandara 
automáticamente mediante la señal adquirida. De igual manera 
solamente enviando el pulso paralelo al panel de control se 
conseguirá controlar los motores. 
Cabe mencionar que el sistema de automatización tendrá un 
seleccionar para estado “MANUAL”, con lo cual cualquier personal 







ELABORACIÓN DE LA INTERFACE HOMBRE MÁQUINA 
 
Esta interface servirá principalmente para conocer el estado de los siguientes 
elementos: 
a. Nivel de la piscina ubicada en la zona 1 
b. Nivel del tanque de la zona 2 
c. Nivel del tanque de la zona 3 
d. Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 2 
e. Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 3 
f. Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 1 a la zona 2 
g. Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 2 a la zona 3 
h. Falla en los motores de la zona 1 y zona 2 
La elaboración de esta interface se la realizo en LabView, debido a que la 
Universidad Técnica del Norte posee la licencia. 
Los datos del sistema principal de bombeo de Sumak Yaku son enviados 
inalámbricamente mediante el sistema de comunicación instalada hasta la oficina 
central, desde el módulo de recepción en la oficina central se comunica mediante 
comunicación serial hasta la computadora principal, llegando una trama de datos 
como vemos en la Fig. 5.1. 
 
Fig. 5.1. Recepción de trama de datos 
Una vez llegada los datos a la PC principal llegamos a clasificar cada dato como 




Fig. 5.2. Clasificación de trama de datos 
El factor más importante a tomar en cuenta fue la  facilidad que debe tener el HMI 
para que el personal encargado pueda entender bien el sistema instalado además 
tiene la característica de ser muy dinámico, ya que dependiendo del estado de los 
motores irán cambiando los colores de los motores de la ventana del HMI para 
entender el estados de estos. De la misma manera los tanques de reserva están 
representados gráficamente por tanques y la vertiente por una piscina 





IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN 
Para la realización de este trabajo se debió realizar las siguientes actividades 
principales que se detallan a continuación: 
 Automatización de los motores, mediante un PLC para automatizar y un 
control ON/OFF en los motores de la Zona 1 y Zona 2 
 Instalación de los sensores y utilización del sistema de comunicación que 
anteriormente fue instalado; el sistema de comunicación fue instalado 
anteriormente y en su conjunto es una tesis que se explicó en capítulos 
anteriores. 
 Instalación del HMI 
 
6.1. AUTOMATIZACIÓN DE LOS MOTORES 
 
Para poder realizar la automatización de los motores era necesario conocer 
los parámetros a controlar y las variables a monitorear, en los acápites 
siguientes se describirá los parámetros utilizados en cada zona para la 
automatización. 
 
6.1.1. Variables de las Zonas 1 y 2. 
 
Una vez estudiada los parámetros a controlar y de igual manera 
después de revisar la instalación eléctrica realizada en el panel de 
control de la zona 1 y 2 se realizó la información que se detalla en la 





Entradas Digitales Salidas Digitales 
Número Descripción Número Descripción 
1 Niveles bajos piscina 
zona 1 
1 On Motor 1 
2 Niveles altos piscina 
zona 1 
2 On Motor 2 
3 Niveles bajos tanque 
Cushcagua zona 2 
3 Selector Motor 1 
4 Niveles altos tanque 
Cushcagua zona 2 
4 Selector Motor 2 
5 Señal de inicio OK 5 Off Motor 1 
6 Off Sistema Completo 
desde Oficina 
6 Off Motor 2 
7 Falla Térmica Motor 1  7 Falla Sistema de 
Comunicación 
8 Falla Térmica Motor 2 8 Falla Zona 1 
9 ON Motores 1 y 2  
Zona 1 
9 Envió Bit de Inicio 
Bombeo 
10 Mantenimiento Motor 1 10 Nivel Alto Piscina 
11 Mantenimiento Motor 2 11 Nivel Bajo Piscina 
12 Automático/Manual 12 ON Motores 1 y 2  
Zona 1 
13 Nuevo Bombeo Conclusión: Se necesita un PLC 
de 16 entradas y 12 salidas 
digitales,  14 Falla zona 2 
15 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
16 Problemas 
solucionados 
Tabla 6.1. Señales de zona 1 
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Entradas Digitales Salidas Digitales 
Número Descripción Número Descripción 
1 Niveles bajos tanque 
Cushcagua zona 2 
1 On Motores Cushcagua 
2 Niveles altos tanque 
Cushcagua zona 2 
2 Off Motores Cushcagua 
3 Niveles bajos tanque 
Gemelos Zona 3 
3 Falla Zona 2 
4 Niveles altos tanque 
Gemelos zona 3 
4 Falla Sistema de 
Comunicación 
5 Bit de inicio de Zona 1 5 Aux Salida 1 
6 Falla de Tuberías 6 Envió Señal de inicio a 
Zona 1 
7 Aux1 7 Nivel Bajo 
8 Off Sistema Completo 
desde Oficina 
8 Nivel Bajo – Bajo 
9 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
9 Nivel Alto 
10 ON Motores 1 y 2 Zona 
1 
10 Nivel Alto-Alto 
11 Automático/Manual 11 ON Motores 
Cushcagua Zona 2 
12 Falla Zona 1 12 Aux Salida 2 





15 Aux 2 
16 Aux 3 
Tabla 6.2. Señales de zona 2 
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Esta tabla a la vez muestras las entradas y salidas que se conectaran 
al PLC, para que con estas, realizar la respectiva programación. 
 
6.1.2. Proceso a controlar 
 
En primer lugar para iniciar con el proceso de bombeo el personal de 
la zona 1 y 2 deben estar despiertos para coordinar el bombeo. Una 
vez confirmada la asistencia de los personales en las zonas, el 
personal de la zona 2 es la encargada de revisar el nivel del tanque 
de reserva Cushcagua, en el caso de que haya el nivel necesario en 
este, la zona 2 iniciara el bombeo, caso contrario dará la autorización 
a que inicie el bombeo desde la zona 1. 
Si el nivel de la piscina ubicada en la zona 1 es óptima, iniciara el 
bombeo, cabe recalcar que el nivel en la piscina es alimentada por 
una vertiente natural que brinda 72,2𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔. 
Para conocer el caudal de bombeo tanto de la zona 1 a la zona 2, 
como de la zona 2 a la zona 3 se utilizó el Método Volumétrico, 
debido a que conocemos el volumen de los tanques ubicados en las 
zonas y el tiempo de llenado ya con las válvulas de distribución 
abiertas. Como resultado obtuvimos  lo siguiente: 
 
El volumen del tanque Cushcagua es de 600000lts y el tiempo de  
llenado  2 horas, entonces tenemos que: 
𝑄𝑧𝑜𝑛𝑎1 − 2 = 83,30𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 ó 𝑄𝑧𝑜𝑛𝑎1 − 2 = 0,0833𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
El volumen de los Tanques Gemelos es de 600000lts y el tiempo de 
llenado  2 horas con 45 min. 
𝑄𝑧𝑜𝑛𝑎2 − 3 = 60,60𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 ó 𝑄𝑧𝑜𝑛𝑎2 − 3 = 0,060𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
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Los tanques de reservas ubicados en la zona 2 se los conocen con el 
nombre de Cushcagua (Tanque Cushcagua), el cual tiene una 
capacidad de almacenaje de 300𝑚3 cada uno, dando un total de 
600𝑚3, esto quiere decir que el Tanque Cushcagua llegaría a llenarse 
para comprobar los resultados anteriores y utilizando regla de tres en: 
 
83,30𝑙𝑡𝑠 → 1𝑠𝑒𝑔 




= 7202,88𝑠𝑒𝑔 = 120,04𝑚𝑖𝑛 = 2ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
De la misma manera con el tiempo que toma en llenarse los tanques 
de la zona 3 seria en: 
60,60𝑙𝑡𝑠 → 1𝑠𝑒𝑔 




= 9900,99𝑠𝑒𝑔 = 165,02𝑚𝑖𝑛 = 2ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛 45 𝑚𝑖𝑛 
Según resultados indicados, concluimos que el trabajo de bombeo es 
de aproximadamente 2 horas con 45 min. 
 
En este lapso de tiempo el personal de la zona 1, una vez iniciada el 
bombeo debe dirigirse a la estación 3, recorriendo una distancia 
aproximada de 1 km, donde el camino es muy rocoso y con peligros 
de caídas, ya que el lugar a caminar es de subida con una pendiente 
de aproximada de 20º a 30º. Una vez llegado a la zona 3, esta 
persona verá el nivel de agua en los tanques, si el nivel de tanque 
esta óptimo, se comunicará con el personal de la zona 2 a que 
apague los motores, caso contario espera a que llegue al nivel 
deseado en los tanques de la zona 3. 
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Dado la señal del estado de nivel de los tanques de la zona 3, este 
personal bajara inmediatamente a la zona 1, para esperar el 
comunicado de su compañero que se halla en la zona 2, si el personal 
de este observa que el nivel del tanque de la zona 2 no es lo 
suficiente, deberá esperar a que este suba y este en el nivel 
adecuado para así dar la orden de apago de los motores de la zona 1. 
 
Algunas fotografías del recorrido que el personal de Sumak Yaku 
debe hacer, se encuentran en el anexo K. Cabe recalcar que el 
personal debe estar atento al nivel de agua, ya que llegaría a 
desperdiciarse el agua (ver anexo L) si no se apaga a tiempo los 
motores. 
 
Para un mejor entendimiento del trabajo del sistema de 
automatización de la zona 1 y zona 2 se indica en los siguientes 




¿Es hora de 
bombear?
¿Funciona 
correctamente el Sist. De 
Comunicación?






















Alerta, falla Sis. 
Comunicación
NO























¿Llego señal de iniciar 
bombeo desde zona 1?
¿Funciona 
correctamente el Sist. De 
Comunicación?








¿Esta lleno tanque en zona 3 Ó ya no 










Alerta, falla Sis. 
Comunicación
NO




¿Nivel correcto en tanque de 









Fig. 6.2. Diagrama de flujo del sistema de automatización de la zona 2 
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6.1.3. Instalación del Sistema Automático. 
Como ya explicamos en el capítulo 3, el PLC a utilizar y a instalar es 
el PLC LOGO! 12/24RC, con los siguientes módulos. 
 1 Fuente LoGO!Power 24V/5ª 
 1 Módulo Expansor LOGO! DM16 24R 
La misma configuración servirá para la automatización en la zona 2. 
En el caso de las salidas del PLC para una mayor seguridad ante 
cortocircuitos, y de igual manera proteger la tarjeta de salida del PLC 
se instalaron relés acoplados de 220Volt de 3 polos que van 
conectados a la tarjeta de salida digital y al expansor del PLC. Esto 
quiere decir  que todas las señales de mando van conectadas a 
estos relés y más no directamente al PLC. Otra situación de utilizar 
los relés es debido a que se necesita que una señal se divida en dos, 
para así una comandar y la otra enviar al sistema de comunicación 
como ya se detallo en el capítulo 3. 
Todo el equipamiento se instaló dentro de un tablero de 
600x760x210mm para cada estación de bombeo. De igual manera la 
programación está elaborado en el programa Logo Soft (Ver anexo M) 
  




Fig. 6.4. Tablero de automatización zona 2 
El tablero de la Fig. 6.1 y 6.2 están configurados para un voltaje de 
220Volt, debido a que en estas zonas trabajan a ese voltaje.  
6.2. INSTALACIÓN DE LOS SENSORES Y USO DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
 
 6.2.1. Instalación de los sensores 
Para medir los niveles deseados se usaron los 4 sensores de nivel 
Madison M8700 (ver anexo B) con la siguiente explicación. 
 1 sensor ubicado en el nivel bajo-bajo, el cual se utilizara de 
emergencia si llegase a dañarse el nivel Bajo 
 1 sensor de nivel bajo, este sensor será el principal para 
indicar el nivel bajo de agua 
 1 sensor de nivel alto, este sensor será el principal para 
indicar el nivel alto de agua 
 1 sensor ubicado en el nivel alto-alto, la cual se utilizara de 
emergencia si llegase a dañarse el nivel Alto. 
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La misma configuración se lo realizara tanto para el tanque de la 
zona 2 como de la zona 3. Además cabe mencionar que los tanques 
de cada estación se llenan por igual, se instalaron sensores solo en 
un tanque por zona. 
 




Fig. 6.6 sensores de nivel zona 3 
Para un mantenimiento en el futuro, se ha instalado caja de revisión 
de sensores, tanto en la zona 1 como en la zona 2, ver fig. 6.5. 
  
Fig. 6.7. Caja de revisión de sensores 
Para la instalación de sensores en la zona 1, se utiliza una boya 




                    Fig. 6.8 sensor de nivel zona 1 
6.2.2. Uso del Sistema de Comunicación 
El Sistema de comunicación a utilizarse se detalla en el capítulo 3.  
(ver Fig. 6.9, Fig. 6.8, Fig. 6.10) 
 
Fig. 6.9 sistema de comunicación 
zona 1 
 
Fig. 6.10 sistema de 




Fig. 6.11 sistema de comunicación zona 3 
 
De igual manera también se puede observar las antenas instalas para 
el sistema de comunicación halla instaladas como podemos ver en la 
Fig. 6.12. 
 




6.3. INSTALACIÓN DEL HMI 
Para la instalación de la Interface Hombre Máquina se  suministra una 
computadora básica, con el objetivo de monitorear el funcionamiento del 
sistema. 
 
Fig. 6.13 computador de sumak yaku 
Se instaló un Autorun de Labview en cual contiene el HMI elaborado (Ver 
anexo J), el mismo que no ocupa espacio de memoria en la PC. 
Se creó una sola pantalla, y es la principal en la cual contiene: 
 Nivel de la piscina ubicada en la zona 1 
 Nivel del tanque de la zona 2 
 Nivel del tanque de la zona 3 
 Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 2 
 Alerta máximo y mínimo nivel del tanque de la zona 3 
 Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 1 a la zona 2 
 Alerta de ruptura del tubo de conducción de la zona 2 a la zona 3 
 Motores ON-Off de la zona 1 y 2 






PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Una vez realizada la implementación, seguido observaremos la etapa de puesta 
en marcha del proyecto instalado, para ello se explicara por etapas. 
 
7.1.  SENSORES DE NIVEL Y SOSTENEDOR 
 
Los sostenedores con sus respectivos sensores fueron instalados en 
primera etapa en la zona 2 y seguido en la zona 3, se comprobó el 
funcionamiento de cada sensor con un multímetro midiendo continuidad, 
para lo cual fue necesario la ayuda de una persona, la misma que fue es la 
encargada de mover los sensores para medir continuidad y verificar el 
ingreso de señal en la pantalla del PLC. Una vez comprobado cada sensor, 
se repite el proceso de medir la continuidad nuevamente, esta vez con el 
llenado del agua en cada tanque de reserva y se observó los excelentes 
resultados en la pantalla del PLC. 
 
7.2.  AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO SUMAK 
YAKU 
 
Los PLC’s fueron instalados en la zona 1 y zona 2. Terminado el montaje y 
el cableado de las entradas y salidas digitales del PLC, se procedió a 
verificar la alimentación de la fuente de poder, comprobando así el ingreso 
de tensión (220 Volt AC) a la fuente. 
Se encendió el PLC y se realizó una pequeño programa la cual sirvió para 
comprobar el correcto funcionamiento de este, ya que se ingresó señales 
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digitales mediante simulación para cada entrada y de igual manera se 
comprobó el funcionamiento de cada salida del PLC. 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del PLC y haber simulado 
el programa principal en el software Logo de siemens tanto del PLC de la 
zona1 como el de la zona 2, se procedió a cargar el programa en cada PLC 
correspondiente a cada zona. 
Cargado el programa se analizó nuevamente el funcionamiento del tablero 
de automatización de la zona 1 y zona 2. 
Realizado la comprobación, se entró en la etapa de prueba de 30 días para 
conocer su funcionamiento como: 
 Encendido y apagado automático de los motores de bombeo tanto 
de la zona 1 y zona 2 
 Correcto funcionamiento de lectura de los niveles de agua mediante 
los sensores de nivel instalados. 
 Horas de funcionamiento de los motores de la zona 1 y zona 2 en 
los PLC instalados en cada zona. 
 Envió de señal digital hacia el sistema de comunicación 
 Llegada de datos hacia la oficina central. 
En este periodo de prueba se corrigieron pequeños errores y se 
implementó mejoras al programa cargado, por ejemplo. 
 En la vertiente de la zona 1, no reconocía el PLC la entrada digital 
del nivel alto para iniciar el bombeo, para lo cual se reinstalo el 
sensor. 
 El programa solo indicaba las horas de bombeo cuando un motor 
salía a mantenimiento, para lo cual se programo con la cualidad de 
poder observar las horas de bombeo a cualquier instante. 
 Se comprobó que cuando los tableros de automatización realizaban 
el bombeo las luces pilotos del tablero principal no se encendían al 
100%, se comprobó que fue por falta de tensión, para lo cual se 




Todos estos datos fueron revisados y corregidos en la etapa de prueba 
experimental; cabe recalcar que durante estos días están en constante 
observación para las mejorar que se puedan realizar. 
7.3.  PRUEBA DEL SISTEMA COMPLETO 
 
 Las pruebas que se realizaron fueron los siguientes: 
a) Debido a que el bombeo inicia a las 5am, se llego al sitio de bombeo 2 
minutos antes (4:58) después de haber ajustado el reloj del PLC, 
llegada la hora 5am se observo que si inicio el bombeo. 
b) Aprovechando este bombeo se observo las entradas del PLC donde 
marcaban sus respectivos niveles de agua, de la misma manera 
cumplió con el conteo de horas de funcionamiento del motor. 
c) Para observar la parada del motor se espero las 2 horas y media de 
bombeo donde se lleno el tanque de la zona 2 hasta el nivel alto y el 
resultado fue paro de motores por cumplirse una de las condiciones del 
software para parar el motor. 
d) Para las pruebas de falla térmica del motor se espero otro bombeo, es 
decir se volvió al sitio el siguiente día y antes de que se cumpliera las 
condiciones de paro del motor de bombeo se simulo una falla térmica, 
para simular nos dirigimos al tablero principal de la zona 1 donde 
presionamos el botón TEST del relé térmico con las respectivas 
precauciones, y el resultado fue parado de motores y encendido de luz 
piloto en el tablero de automatización de la zona 1 indicando la 
respectiva falla. La misma prueba de falla térmica la realizamos en la 
estación de bombeo de la zona 2. Una vez llegada la señal de fallo al 
tablero de automatización se simulo que fue arreglado la falla 
presionando el botón del tablero de automatización de Arreglo, donde el 
sistema queda listo para trabajar normalmente. 
e) De igual manera para verificar la falla de la tubería de la trayectoria de 
la zona 1 a la zona 2 se simulo enviando la señal con la ayuda del 
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compañero de tesis quien fue el responsable de realizar el detector de 
fugas de agua en las tuberías, el resultado fue apagado de motores y 
encendido de luces piloto indicando la falla en el tablero de 
automatización de la zona 2, para indicar que el problema fue resuelto 
basta con presionar el botón de Arreglo para que el sistema funcione 
normalmente. La misma prueba se hizo en el tramo de la tubería de la 
zona 2 a la zona 3. 
f) Para los otros días se verifico el Seleccionador de Mantenimiento Motor, 
donde si seleccionaba que el motor 1 se encuentra en mantenimiento, 
como resultado solo bombeara el motor 2 y viceversa. El resultado fue 
como se esperaba. 
g) De igual manera pudimos ver que si nosotros seleccionamos Manual en 
el tablero de automatización de la zona 1, el sistema no trabaja 
automáticamente, es la opción que se debe optar para poder realizar 
cualquier mantenimiento dentro de las zonas, ya que si el tablero de 
automatización de la zona 1 no trabaja, de igual manera el tablero de 
automatización de la zona 2 no trabajara, debido a que el tablero de la 
zona 1 trabaja como maestro y el de la zona 2 trabaja como esclavo.  
 
7.3.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA HMI 
 
Se instaló el computador configurándolo con Windows 7 y el programa HMI 
elaborado en Labview 2010. Antes de instalar el programa principal se 
analizó los datos que recibía en la oficina mediante el lector de seriales del 




Fig. 7.1. Lector de serial de c compiler 
7.4.  PRUEBAS DEL SISTEMA COMPLETO DE 
AUTOMATIZACIÓN 
 
Una vez completada la conexión de todo el sistema de automatización de 
bombeo, esto es la unión de los proyectos de tesis que lo conforman: 
“Automatización de bombeo”, “Detección de fugas” y “Trasmisión de datos”, 
en el HMI de la oficina de la Junta Administradora de Agua Potable Sumak 
Yaku se observo el funcionamiento correcto del sistema en conjunto; para 
ver el desempeño del HMI con respecto a las fallas se ha simulado: 
a) Llegada de datos y clasificación 
 





b) Bombeo motor 1 de zona 1, motores de zona 2 y sus respectivos 
niveles en cada tanque de reservas y vertiente. 
 
 
Fig. 7.3. Funcionamiento de motores y niveles en tanques 
 
c) En caso de existir falla de tubería en el tramo de la zona 1 a zona 2 
 
 





d) En caso de existir falla de tubería en el tramo de la zona 2 a zona 1 
 
 
Fig. 7.5. Falla de tubería de zona 2 a zona 3 
 
e) Falla en Motor 1 de zona 1 
 
 






f) Falla en Motor 2 de zona 1 
 
 
Fig. 7.7. Falla térmica motor 2 zona 1 
 
g) Falla en Motor 1 de zona 2 
 
 






h) Falla en Motor 2 de zona 2 
 
 
Fig. 7.9. Falla térmica motor 2 zona 2 
 
i) Apagado de motores y medida de sensores de nivel 
 
Fig. 7.10. Medición del sistema principal de bombeo las 24 horas 
 
Con estas pruebas se obtienen resultados satisfactorios que 
demuestran el correcto funcionamiento del sistema de automatización. 
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Una vez terminada la etapa de prueba y operación asistida, el personal de 
SUMAK YAKU inicia su  trabajo con el respectivo manual de instructivos 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Al llegar a la conclusión del trabajo realizado se realiza las siguientes 
recomendaciones: 
 Es necesario conocer a fondo todo el proceso implementado y el sistema 
de automatización, debido a que las fallas a detectar será labor del 
operario el cual  dará a conocer exactamente en qué punto del sistema de 
bombeo que se hallase alguna anomalía. 
 De existir alguna anomalía en la atomización realizada, comunicarse 
directamente con los realizadores del trabajo para hacer mejorar en el caso 
de ser necesario. 
 Normalmente cuando suministran los PLC, no viene con el software de 
programación, es importante comprar el software y entrenar al personal de 
la junta que se hará cargo del mantenimiento, para que realice mejoras 
futuras 
 Con respecto al Sistema HMI instalado en la computadora de la Oficina de 
la Junta de Agua Sumak Yaku, hay que realizar un entrenamiento al 
personal de mantenimiento para que en el caso de formateo de la PC, 
instalen sin ninguna dificultad el sistema HMI. 
 Realizar la limpieza de los paneles solares que encontraban instalados que 
se hallan en la zona 3, ya que estos son los que alimentan los sensores de 
la zona 3. 
 Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de los sensores en la 
hora de no bombeo, para así evitar el mal funcionamiento del sistema de 
automatización. 
 En caso de borrarse el programa de los PLC´s, se recomienda cargar el 
programa, para lo cual se deja en cada Tablero de Automatización 
memorias de respaldo, para la instalación se detalla en el instructivo. 
 Se recomienda revisar el reloj del Logo siemens en caso de corte de 
electricidad, si es necesario configurar el reloj se recomienda leer el 
instructivo o manual de operaciones. (ver anexo O) 
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 En caso de realizar mantenimientos preventivos a los sensores, se 
recomienda dejar los sensores en la misma ubicación, ya que de esto 
depende el trabajo adecuado de los PLC´s. 
 La mayoría de equipos electrónicos no necesita un mantenimiento 
exhaustivo diario, se recomienda solo una inspección visual de ver si existe 
polvo o humedad los cuales pueden dañarlos. 
De igual manera como conclusiones del trabajo podemos mencionar los 
siguientes: 
 La instalación del tablero de automatización se lo realizo sin quitar el 
servicio de agua a la comunidad. 
 La operación remota ha disminuido enormemente, evitando así las 
caminatas de aproximadamente 1km de distancia de los operaciones 
diarios en la madrugada por carreteras que es considerada de alto riesgo 
de accidentes debido a que los caminos son rocosos y resbaladizos. 
 Lo detallado anteriormente es una mejora en la seguridad personal del 
operador, que es la meta principal de este proyecto y además un ahorro de 
emergencia personal para la junta de agua. 
 Ahorro en gasto de combustible y un mayor tiempo entre los 
mantenimientos de movilidad. Debido a que todo el sistema de bombeo se 
halla en una computadora. 
 El sistema ha demostrado ser confiable y robusto, debido a que los PLC’s 
instalados son industriales y diseñado para trabajar en estos entornos. La 
vez que falló el PLC fue por fallas del sensor (causas externas), mas no por 
el programa. 
 El objetivo de ahorro del agua se cumplió, ya que se evita el sobrellenado 
de los tanques de reserva mediante la ayuda automática de on-off de los 
motores gracias a los PLC’s y sensores. 
 El ahorro energético existe, ya que el sistema permite queno exista el 
bombeo en vacío. 
 Debido a recomendaciones de la empresa eléctrica EMELNORTE el 
bombeo se realiza a partir de la 01h00 am; en conclusión el sistema 
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bombea automáticamente a partir de la hora descrita para lograr el ahorro 
económico por bombeo en la madrugada que es del 20%. 
 Se concluye que el sistema de automatización funciona correctamente y es 
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ANEXO H. PARTES DEL SUJETADOR DE TUBO Y SENSOR. 
 













































































ANEXO J. INTERFACE HMI PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DE 





ANEXO K. FOTOGRAFÍAS DEL CAMINO A RECORRER DEL 
























PROGRAMACIÓN DE LOS PLC’S,  ZONA Y ZONA 2 













ARQUITECTURA DEL TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA 













DIAGRAMA DE CONTROL DE LOS MOTORES DE SUMAK YAKU 
Y DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL TABLERO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE LA ZONA 1 Y ZONA 2 
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ANEXO O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE USUARI
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